
 
 
Mairie de Roquefort les Pins 
Responsable Pôle Enfance 
enfance@ville-roquefort-les-pins.fr 
06 19 94 76 46 
 
RAPPORT PARTIEL A 24H D’ANALYSES 
 
Affaire :    Réclamation enfants malades – qualité de l’eau suspectée 
Impression - validation du rapport : 04/02/21 
Nature de l’échantillon :  Eaux Propres 
Point prélèvement :   Mairie de Roquefort les Pins – Robinet cuisine à l’étage 
Adresse :    Place Jean-Antoine-Merle 06330 Roquefort-les-Pins 
Date et heure de prélèvement : Lundi 01/02/21 à 10h05 
Technicien prélèvement :  M. Traversa 
 
Date et heure d’analyses :  Lundi 01/02/21 à 13h 
Heure de mise à l’étuve :  Lundi 01/02/21 à 14h 
Date et heure de lecture 24h :  Mardi 02/02/21 à 14h (lecture compass 24h) 
Date et heure de lecture 48h :  Mercredi 03/02/21 à 14h 
Technicien Laboratoire :  M. Traversa et C. Mignot 
 
Caractéristiques Organoleptique 
 
-Couleur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
-Odeur/saveur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
 
Chimie de l’eau 
 
-Température Eau (terrain) 12,5°C Référence de qualité < 25°C 
-Chlore libre (terrain) 0,29 mg/l Cl2 Recommandation ARS : 0,1 mg/l minimum 
-Chlore total (terrain) 0,32 mg/l Cl2 en distribution 
-pH 7,1 upH (NF T 90-008) 6,5<Référence de qualité<9 
-Turbidité <0,01 NFU (EN ISO 7027) Réf. de qualité : 2 (distribution) 
-Conductivité à 25°C 841 µS/cm (NF EN 27888) 200<Référence de qualité<1100 
 
Analyses bactériologiques en méthodes alternatives rapides 
 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
 
Analyses bactériologiques en méthodes inspirées des normes 
 
-Micro-organismes aérobie 22°C 0 UFC/ml (EN ISO 6222 – 72h) 
-Micro-organismes aérobie 36°C 2 UFC/ml (EN ISO 6222) 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/ml (EN ISO 7899-2) Limite de qualité : 0 
-Spores de bactéries sulfito-réductrices 0 UFC/100 ml (EN 26461-2) Référence de qualité : 0 
 
Conclusion 
 
Eau d’alimentation traitée conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 
1321-5, et l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés ci-dessus. 
 
Informations complémentaires : La légionellose est une infection pulmonaire non contagieuse causée par une bactérie nommée 
« Legionella ». La recherche de cette bactérie s’effectue au niveau du circuit d’eau chaude sanitaire (ECS) dont le but est de vérifier le 
bon fonctionnement du ou des chaudières collectives. 
 
Le cryptosporidium est un parasite qui provoque une infection du tube digestif. Le 15/11/19, dans un communiqué de presse l’ARS a 
informé la population sur la détection de quelques dizaines de cas avérés, il s’agissait de la ressource du Canal du Foulon exploité par 
SUEZ. Le secteur de Roquefort les Plans n’est pas alimenté en eau par ce canal mais par d’autres ressources. 
 

Technicien Laboratoire 

     

VEOLIA – Territoire Alpes Maritimes 
Unité opérationnelle de Sophia-Antipolis 

Allée Charles Victor Naudin 
BP 219 - 06904 SOPHIA-ANTIPOLIS Cedex 

mailto:enfance@ville-roquefort-les-pins.fr


 
 
Mairie de Roquefort les Pins 
Responsable Pôle Enfance 
enfance@ville-roquefort-les-pins.fr 
06 19 94 76 46 
 
RAPPORT PARTIEL A 24H D’ANALYSES 
 
Affaire :    Réclamation enfants malades – qualité de l’eau suspectée 
Impression - validation du rapport : 04/02/21 
Nature de l’échantillon :  Eaux Propres 
Point prélèvement :   Cantine scolaire au réfectoire – Fontaine réfrigérée 
Adresse :    401 chemin de Valbois, 06330 Roquefort les Pins 
Date et heure de prélèvement : Lundi 01/02/21 à 10h15 
Technicien prélèvement :  M. Traversa 
 
Date et heure d’analyses :  Lundi 01/02/21 à 13h 
Heure de mise à l’étuve :  Lundi 01/02/21 à 14h 
Date et heure de lecture 24h :  Mardi 02/02/21 à 14h (lecture compass 24h) 
Date et heure de lecture 48h :  Mercredi 03/02/21 à 14h 
Technicien Laboratoire :  M. Traversa et C. Mignot 
 
Caractéristiques Organoleptique 
 
-Couleur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
-Odeur/saveur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
 
Chimie de l’eau 
 
-Température Eau (terrain) 6,4°C Référence de qualité < 25°C 
-Chlore libre (terrain) 0,20 mg/l Cl2 Recommandation ARS : 0,1 mg/l minimum 
-Chlore total (terrain) 0,22 mg/l Cl2 en distribution 
-pH 7,2 upH (NF T 90-008) 6,5<Référence de qualité<9 
-Turbidité <0,01 NFU (EN ISO 7027) Réf. de qualité : 2 (distribution) 
-Conductivité à 25°C 686 µS/cm (NF EN 27888) 200<Référence de qualité<1100 
 
Analyses bactériologiques en méthodes alternatives rapides 
 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
 
Analyses bactériologiques en méthodes inspirées des normes 
 
-Micro-organismes aérobie 22°C 0 UFC/ml (EN ISO 6222 – 72h) 
-Micro-organismes aérobie 36°C 1 UFC/ml (EN ISO 6222) 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/ml (EN ISO 7899-2) Limite de qualité : 0 
-Spores de bactéries sulfito-réductrices 0 UFC/100 ml (EN 26461-2) Référence de qualité : 0 
 
Conclusion 
 
Eau d’alimentation traitée conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 
1321-5, et l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés ci-dessus. 
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Mairie de Roquefort les Pins 
Responsable Pôle Enfance 
enfance@ville-roquefort-les-pins.fr 
06 19 94 76 46 
 
RAPPORT PARTIEL A 24H D’ANALYSES 
 
Affaire :    Réclamation enfants malades – qualité de l’eau suspectée 
Impression - validation du rapport : 04/02/21 
Nature de l’échantillon :  Eaux Propres 
Point prélèvement :   Cantine scolaire – Robinet cuisine 
Adresse :    401 chemin de Valbois, 06330 Roquefort les Pins 
Date et heure de prélèvement : Lundi 01/02/21 à 10h30 
Technicien prélèvement :  M. Traversa 
 
Date et heure d’analyses :  Lundi 01/02/21 à 13h 
Heure de mise à l’étuve :  Lundi 01/02/21 à 14h 
Date et heure de lecture 24h :  Mardi 02/02/21 à 14h (lecture compass 24h) 
Date et heure de lecture 48h :  Mercredi 03/02/21 à 14h 
Technicien Laboratoire :  M. Traversa et C. Mignot 
 
Caractéristiques Organoleptique 
 
-Couleur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
-Odeur/saveur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
 
Chimie de l’eau 
 
-Température Eau (terrain) 12,5°C Référence de qualité < 25°C 
-Chlore libre (terrain) 0,25 mg/l Cl2 Recommandation ARS : 0,1 mg/l minimum 
-Chlore total (terrain) 0,33 mg/l Cl2 en distribution 
-pH 7,2 upH (NF T 90-008) 6,5<Référence de qualité<9 
-Turbidité <0,01 NFU (EN ISO 7027) Réf. de qualité : 2 (distribution) 
-Conductivité à 25°C 809 µS/cm (NF EN 27888) 200<Référence de qualité<1100 
 
Analyses bactériologiques en méthodes alternatives rapides 
 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
 
Analyses bactériologiques en méthodes inspirées des normes 
 
-Micro-organismes aérobie 22°C 0 UFC/ml (EN ISO 6222 – 72h) 
-Micro-organismes aérobie 36°C 0 UFC/ml (EN ISO 6222) 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/ml (EN ISO 7899-2) Limite de qualité : 0 
-Spores de bactéries sulfito-réductrices 0 UFC/100 ml (EN 26461-2) Référence de qualité : 0 
 
Conclusion 
 
Eau d’alimentation traitée conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 
1321-5, et l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés ci-dessus. 
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Mairie de Roquefort les Pins 
Responsable Pôle Enfance 
enfance@ville-roquefort-les-pins.fr 
06 19 94 76 46 
 
RAPPORT PARTIEL A 24H D’ANALYSES 
 
Affaire :    Réclamation enfants malades – qualité de l’eau suspectée 
Impression - validation du rapport : 04/02/21 
Nature de l’échantillon :  Eaux Propres 
Point prélèvement :   Ecole Primaire – Bouton poussoir – WC Garçons 
Adresse :    401 chemin de Valbois, 06330 Roquefort les Pins 
Date et heure de prélèvement : Lundi 01/02/21 à 10h50 
Technicien prélèvement :  M. Traversa 
 
Date et heure d’analyses :  Lundi 01/02/21 à 13h 
Heure de mise à l’étuve :  Lundi 01/02/21 à 14h 
Date et heure de lecture 24h :  Mardi 02/02/21 à 14h (lecture compass 24h) 
Date et heure de lecture 48h :  Mercredi 03/02/21 à 14h 
Technicien Laboratoire :  M. Traversa et C. Mignot 
 
Caractéristiques Organoleptique 
 
-Couleur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
-Odeur/saveur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
 
Chimie de l’eau 
 
-Température Eau (terrain) 12,8°C Référence de qualité < 25°C 
-Chlore libre (terrain) 0,22 mg/l Cl2 Recommandation ARS : 0,1 mg/l minimum 
-Chlore total (terrain) 0,25 mg/l Cl2 en distribution 
-pH 7,2 upH (NF T 90-008) 6,5<Référence de qualité<9 
-Turbidité <0,01 NFU (EN ISO 7027) Réf. de qualité : 2 (distribution) 
-Conductivité à 25°C 761 µS/cm (NF EN 27888) 200<Référence de qualité<1100 
 
Analyses bactériologiques en méthodes alternatives rapides 
 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
 
Analyses bactériologiques en méthodes inspirées des normes 
 
-Micro-organismes aérobie 22°C 0 UFC/ml (EN ISO 6222 – 72h) 
-Micro-organismes aérobie 36°C 0 UFC/ml (EN ISO 6222) 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/ml (EN ISO 7899-2) Limite de qualité : 0 
-Spores de bactéries sulfito-réductrices 0 UFC/100 ml (EN 26461-2) Référence de qualité : 0 
 
Conclusion 
 
Eau d’alimentation traitée conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 
1321-5, et l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés ci-dessus. 
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Mairie de Roquefort les Pins 
Responsable Pôle Enfance 
enfance@ville-roquefort-les-pins.fr 
06 19 94 76 46 
 
RAPPORT PARTIEL A 24H D’ANALYSES 
 
Affaire :    Réclamation enfants malades – qualité de l’eau suspectée 
Impression - validation du rapport : 04/02/21 
Nature de l’échantillon :  Eaux Propres 
Point prélèvement :   Ecole Maternelle – Réfectoire –Robinet 
Adresse :    401 chemin de Valbois, 06330 Roquefort les Pins 
Date et heure de prélèvement : Lundi 01/02/21 à 11h05 
Technicien prélèvement :  M. Traversa 
 
Date et heure d’analyses :  Lundi 01/02/21 à 13h 
Heure de mise à l’étuve :  Lundi 01/02/21 à 14h 
Date et heure de lecture 24h :  Mardi 02/02/21 à 14h (lecture compass 24h) 
Date et heure de lecture 48h :  Mercredi 03/02/21 à 14h 
Technicien Laboratoire :  M. Traversa et C. Mignot 
 
Caractéristiques Organoleptique 
 
-Couleur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
-Odeur/saveur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
 
Chimie de l’eau 
 
-Température Eau (terrain) 13,4°C Référence de qualité < 25°C 
-Chlore libre (terrain) 0,22 mg/l Cl2 Recommandation ARS : 0,1 mg/l minimum 
-Chlore total (terrain) 0,26 mg/l Cl2 en distribution 
-pH 7,3 upH (NF T 90-008) 6,5<Référence de qualité<9 
-Turbidité 0,17 NFU (EN ISO 7027) Réf. de qualité : 2 (distribution) 
-Conductivité à 25°C 630 µS/cm (NF EN 27888) 200<Référence de qualité<1100 
 
Analyses bactériologiques en méthodes alternatives rapides 
 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
 
Analyses bactériologiques en méthodes inspirées des normes 
 
-Micro-organismes aérobie 22°C 3 UFC/ml (EN ISO 6222 – 72h) 
-Micro-organismes aérobie 36°C 0 UFC/ml (EN ISO 6222) 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/ml (EN ISO 7899-2) Limite de qualité : 0 
-Spores de bactéries sulfito-réductrices 0 UFC/100 ml (EN 26461-2) Référence de qualité : 0 
 
Conclusion 
 
Eau d’alimentation traitée conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 
1321-5, et l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés ci-dessus. 
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Mairie de Roquefort les Pins 
Responsable Pôle Enfance 
enfance@ville-roquefort-les-pins.fr 
06 19 94 76 46 
 
RAPPORT PARTIEL A 24H D’ANALYSES 
 
Affaire :    Réclamation enfants malades – qualité de l’eau suspectée 
Impression - validation du rapport : 04/02/21 
Nature de l’échantillon :  Eaux Propres 
Point prélèvement :   Témoin de l’eau distribuée au compteur – avant compteur au N°3 
Adresse :    chemin de Valbois, 06330 Roquefort les Pins 
Date et heure de prélèvement : Lundi 01/02/21 à 11h20 
Technicien prélèvement :  M. Traversa 
 
Date et heure d’analyses :  Lundi 01/02/21 à 13h 
Heure de mise à l’étuve :  Lundi 01/02/21 à 14h 
Date et heure de lecture 24h :  Mardi 02/02/21 à 14h (lecture compass 24h) 
Date et heure de lecture 48h :  Mercredi 03/02/21 à 14h 
Technicien Laboratoire :  M. Traversa et C. Mignot 
 
Caractéristiques Organoleptique 
 
-Couleur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
-Odeur/saveur 0 (0 ou 1 : Qualitative) 
 
Chimie de l’eau 
 
-Température Eau (terrain) 11,4°C Référence de qualité < 25°C 
-Chlore libre (terrain) 0,25 mg/l Cl2 Recommandation ARS : 0,1 mg/l minimum 
-Chlore total (terrain) 0,29 mg/l Cl2 en distribution 
-pH 7,4 upH (NF T 90-008) 6,5<Référence de qualité<9 
-Turbidité 0,08 NFU (EN ISO 7027) Réf. de qualité : 2 (distribution) 
-Conductivité à 25°C 612 µS/cm (NF EN 27888) 200<Référence de qualité<1100 
 
Analyses bactériologiques en méthodes alternatives rapides 
 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/100 ml (COMPASS 24H) Limite de qualité : 0 
 
Analyses bactériologiques en méthodes inspirées des normes 
 
-Micro-organismes aérobie 22°C 0 UFC/ml (EN ISO 6222 – 72h) 
-Micro-organismes aérobie 36°C 0 UFC/ml (EN ISO 6222) 
-Coliformes totaux  0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Référence de qualité : 0 
-Escherichia coli 0 UFC/100 ml (EN ISO 9308-1) Limite de qualité : 0 
-Entérocoques 0 UFC/ml (EN ISO 7899-2) Limite de qualité : 0 
-Spores de bactéries sulfito-réductrices 0 UFC/100 ml (EN 26461-2) Référence de qualité : 0 
 
Conclusion 
 
Eau d’alimentation traitée conforme aux limites et références de qualité fixées par le Code de la Santé Publique, articles R 1321-1 à 
1321-5, et l’arrêté du 11 janvier 2007 pour les paramètres analysés ci-dessus. 
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